
DIAGRAMA UNIFILAR

NOTAS:

1)  O ATERRAMENTO DEVERÁ SER FEITO COM AS
HASTES EM ALINHAMENTO COM NO MÍNIMO 3
HASTES E A DISTÂNCIA ENTRE AS HASTES IGUAL AO
SEU COMPRIMENTO;

2)  DEVERÁ SER INSTALADO UMA CAIXA PARA
MEDIDOR MONOFÁSICO PARA ALOJAR O
DISPOSITIVO DE LEITURA;

3)  A SAÍDA DO CIRCUITO DE BT SERÁ SUBTERRÂNEA.

VISÃO LATERALVISÃO FRONTAL

PARA RAIO POLIMÉRICO
12kA

ME

CHAVE FUSÍVEL - 100A
ELO - 15k

4x3x185(2x185)mm²
2x 150mm (6")

CARGA

REDE CONCESSIONÁRIA - ENEL

3x4CAA - Al

MEDIÇÃO
EXTERIORIZADA

TRASFORMADOR TRIFÁSICO
300kVA
13.800V/220-127V

DISJUNTOR GERAL
800A - 25kA

PROTEÇÃO GERAL
BAIXA TENSÃO

4x3x185(2x185)mm²

QDG

                 CÁLCULO DE DEMANDA
MEDIÇÃO NÃO RESIDENCIAL
HOSPITAL MUNICIPAL

1 - ILUMINAÇÃO E TOMADAS:

TOTAL DE TOMADAS: 200

CARGA TOMADAS INSTALADA = 2.000VA

CARGA TOTAL ISTALADA = 8.050W

CARGA COM DEMANDA = 8,05 kVA

PELA TABELA 14:

40% PARA OS PRIMEIROS 50kVA

CARGA COM DEMANDA = 3,22kVA   (a)

2 - APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO:

30 APARELHOS 12.000 BTU/h TIPO SPLIT

04 APARELHOS 21.000 BTU/h TIPO SPLIT

PELA TABELA 12:

D = (10x1,60) + (10x1,38) + (10x1,28) + (4X2,90)

D = 10,6 + 13,08 + 12,08 + 11,6

CARGA COM DEMANDA = 48,8 kVA    (b)

3- APARELHOS DE AQUECIMENTO:

20 CHUVEIROS ELÉTRICOS 5.500W

01 SECADORA 75,6 KW

D = d CHUVEIROS + d SECADORA

d CHUVEIROS = 20 x 5.500 x 0,28 = 30,8 kVA

d SECADORA = 1 x 75.600 x 0,80 = 60,5 kVA

CARGA C/ DEMANDA = 91,3kVA   (c)

4 - TOMÓGRAFO

01 TOMÓGRAFO 63 kVA

CARGA C/ DEMANDA = 63,0 kVA   (d)

5 - RAIO X

01 APARELHO RAIO X 62,0 kVA

CARGA C/ DEMANDA = 62,0 kVA   (e)

6 - MOTORES TRIFÁSICOS

LAVANDERIA - MOTOR 3Ø - 10CV

SECADORA - 3,0 CV
                        2 x 2 CV

PELA TABELA 2:

CARGA C/ DEMANDA = 17,20 kVA   (f)

DEMANDA TOTAL

DT = a + b + c + d + e + f

DT = 3,22 + 48,8 + 91,3 + 63 + 62 + 17,20

DT =  285,52 kVA

DA TABELA 16 PARA 285,52 kVA TEREMOS:

TRASFORMADOR UTILIZADO = 300 kVA

PROTEÇÃO GERAL: DISJUNTOR TRIFÁSICO 800A - 25 kA

RAMAL DE LIGAÇÃO: 4 x 3 x 185 (2 x 185)mm²

TUBULAÇÃO: 2 x 150mm (6")

TIPO DE LÂMPADA

FLUORESCENTE - 20

LED - 15

TOTAL

QUANTIDADE

40

120

6.050W

30

FLUORESCENTE - 40

QUANTIDADE

DEMANDA EM kVA

FATOR DIVERSIDADE

2POTÊNCIA EM CV 3 10

DEMANDA

2 1 1

4,05 4,04 11,54

0,70 0,70 1

2,83 2,83 11,54
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1.
N

orm
as técnicas pertinentes ao projeto:

N
B

R
-5419/2015 

P
roteção contra descargas atm

osféricas (A
B

N
T

)
N

B
R

-5410/2004
Instalações E

létricas de B
aixa T

ensão (A
B

N
T

)
N

R
-10

          Instalações e S
erviços em

 E
letricidade (M

inistério do T
rabalho)

N
B

R
 13534 

Instalações elétricas em
 am

bientes assistências de saúde
N

B
R

 5460 
S

istem
as elétricos de potência - T

erm
inologia

N
B

R
 14039 

Instalações elétricas de m
édia tensão de 1,0kV

 a 36,2kV
N

B
R

-5349 
C

abos de C
obre N

u para F
ins E

létricos
N

B
R

-5419
P

roteção de E
strutura C

ontra D
escarga A

tm
osférica

N
B

R
 6146

Invólucros de equipam
entos elétricos - P

roteção -E
specificação

2.
O

s condutores não enterrados em
 solo e/ou piso deverão ser com

 isolam
ento do tipo 750V

 não halogenado, os condutores 
enterrados em

 solo e/ou piso deverão ser com
 isolam

ento do tipo 0,6/1K
v não halogenado

3.
A

 divisão dos circuitos levou em
 conta a função de cada equipam

ento, desta form
a tem

os os seguintes grupos de circuitos:
a)

C
ircuitos de suporte à visa (C

entro C
irúrgico, U

P
G

, M
aternidade e N

eonatal);
b)

C
ircuitos de ar condicionado em

 salas de suporte à vida (C
entro C

irúrgico, U
P

G
, M

aternidade e N
eonatal);

c)
C

ircuitos de ar condicionado de am
bientes não críticos;

d)
C

ircuitos de grandes cargas (lavanderia, cozinha, chuveiros elétricos);
e)

C
ircuitos de uso geral (tom

adas, com
putadores, equipam

entos hospitalares secundários);
f)

C
ircuitos de ilum

inação;

4.
O

s circuitos que atendem
 as principais cargas estarão suportados por concessionária e gerador:

a)
C

ircuitos de suporte à visa (C
entro C

irúrgico, U
P

G
, M

aternidade e N
eonatal);

b)
C

ircuitos de ar condicionado em
 salas de suporte à vida (C

entro C
irúrgico, U

P
G

, M
aternidade e N

eonatal);
c)

C
ircuitos de uso geral (tom

adas, com
putadores, equipam

entos hospitalares secundários);
d)

C
ircuitos de ilum

inação;

5.
A

o inicio da obra a C
O

N
T

R
A

T
A

D
A

 deverá fornecer a C
O

N
T

R
A

T
A

N
T

E
 a A

R
T

 (A
notação de R

esponsabilidade T
écnica), T

R
T

 
(T

erm
o de R

esponsabilidade T
écnica) ou R

R
T

 (R
egistro de R

esponsabilidade T
écnica) em

itidos respectivam
ente junto ao 

C
R

E
A

, C
F

T
 ou C

A
U

 devidam
ente assinada por um

 engenheiro, tecnólogo ou técnico form
ado em

 um
a das áreas de elétrica ou 

arquiteto com
 atribuição para in

stalações elétricas. D
evidam

ente registrados no respectivo conselho regional junto com
 a guia 

correspondente paga.

6.
P

ara correta interpretação deste projeto faz-se obrigatório a leitura do m
em

orial descritivo.
        7.     Instalar forro de gesso ou outro m

aterial para cobrir os eletroduto no teto.
        8.     T

odos os eletroduto ne vertical serão em
butidos na alvenaria das paredes.
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1.
N

orm
as técnicas pertinentes ao p

rojeto:

N
B

R
-5419/2015 

P
roteção contra descargas atm

osféricas (A
B

N
T

)
N

B
R

-5410/2004
Instalações E

létricas de B
aixa T

ensão (A
B

N
T

)
N

R
-10

          Instalações e S
erviços em

 E
letricidade (M

inistério do T
rabalho)

N
B

R
 13534 

Instalações elétricas em
 am

bientes assistências de saúde
N

B
R

 5460 
S

istem
as elétricos de potência - T

erm
inologia

N
B

R
 14039 

Instalações elétricas de m
édia tensão de 1,0kV

 a 36,2kV
N

B
R

-5349 
C

abos de C
obre N

u para F
ins E

létricos
N

B
R

-5419
P

roteção de E
strutura C

ontra D
escarga A

tm
osférica

N
B

R
 6146

Invólucros de equipam
entos elétricos - P

roteção -E
specificação

2.
O

s condutores não enterrados em
 solo e/ou piso deverão ser com

 isolam
ento do tipo 750V

 não halogenado, os condutores 
enterrados em

 solo e/ou piso deverão ser com
 isolam

ento do tipo 0,6/1K
v não halogenado

3.
A

 divisão dos circuitos levou em
 conta a função de cada equipam

ento, desta form
a tem

os os seguintes grupos de circuitos:
a)

C
ircuitos de suporte à visa (C

entro C
irúrgico, U

P
G

, M
aternidade e N

eonatal);
b)

C
ircuitos de ar condicionado em

 salas de suporte à vida (C
entro C

irúrgico, U
P

G
, M

aternidade e N
e

onatal);
c)

C
ircuitos de ar condicionado de am

bientes não críticos;
d)

C
ircuitos de grandes cargas (lavanderia, cozinha, chuveiros elétricos);

e)
C

ircuitos de uso geral (tom
adas, com

putadores, equipam
entos hospitalares secundários);

f)
C

ircuitos de ilum
inação;

4.
O

s circuitos que atendem
 as principais cargas estarão suportados por concessionária e gerador:

a)
C

ircuitos de suporte à visa (C
entro C

irúrgico, U
P

G
, M

aternidade e N
eonatal);

b)
C

ircuitos de ar condicionado em
 salas de suporte à vida (C

entro C
irúrgico, U

P
G

, M
aternidade e N

e
onatal);

c)
C

ircuitos de uso geral (tom
adas, com

putadores, equipam
entos hospitalares secundários);

d)
C

ircuitos de ilum
inação;

5.
A

o inicio da obra a C
O

N
T

R
A

T
A

D
A

 deverá fornecer a C
O

N
T

R
A

T
A

N
T

E
 a A

R
T

 (A
notação de R

esponsabilidade T
écnica), T

R
T

 
(T

erm
o de R

esponsabilidade T
écnica) ou R

R
T

 (R
egistro de R

esponsabilidade T
écnica) em

itidos respectivam
ente junto ao 

C
R

E
A

, C
F

T
 ou C

A
U

 devidam
ente assinada por um

 engenheiro, tecnólogo ou técnico form
ado em

 um
a das áreas de elétrica ou 

arquiteto com
 atribuição para instalações elétricas. D

evidam
ente registrados no respectivo conselho regional junto com

 a guia 
correspondente paga.

6.
P

ara correta interpretação deste projeto faz-se obrigatório a leitura do m
em

orial descritivo.
        7.     Instalar forro de gesso ou outro m

aterial para cobrir os eletroduto no teto.
        8.     T

odos os eletroduto ne vertical serão em
butidos na alvenaria das paredes.
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T
A

S
:

QDMP-B2

QDMP-B1

QAC-B2

QAC-B1

5#16mm2

50A
50A

5#16mm2

QDL-B2

QDL-B1

QDUG-B2

QDUG-B1

QSV-B2

QAC-SV

5#16mm2

5#25mm2

63A
50A

(previsão)
QDL-FARM

(previsão)
QDL-FISIO

2#240mm2

1#150mm2
4x(2#150mm2)

1.
N

orm
as técnicas pertinentes ao projeto:

N
B

R
-5419/2015 

P
roteção contra descargas atm

osféricas (A
B

N
T

)
N

B
R

-5410/2004
Instalações E

létricas de B
aixa T

ensão (A
B

N
T

)
N

R
-10

          Instalações e S
erviços em

 E
letricidade (M

inistério do T
rabalho)

N
B

R
 13534 

Instalações elétricas em
 am

bientes assistências de saúde
N

B
R

 5460 
S

istem
as elétricos de potência - T

erm
inologia

N
B

R
 14039 

Instalações elétricas de m
édia tensão de 1,0kV

 a 36,2kV
N

B
R

-5349 
C

abos de C
obre N

u para F
ins E

létricos
N

B
R

-5419
P

roteção de E
strutura C

ontra D
escarga A

tm
osférica

N
B

R
 6146

Invólucros de equipam
entos elétricos - P

roteção -E
specificação

2.
O

s condutores não enterrados em
 solo e/ou piso deverão ser com

 isolam
ento do tipo 750V

 não halogenado, os condutores 
enterrados em

 solo e/ou piso deverão ser com
 isolam

ento do tipo 0,6/1K
v não halogenado

3.
A

 divisão dos circuitos levou em
 conta a função de cada equipam

ento, desta form
a tem

os os seguintes grupos de circuitos:
a)

C
ircuitos de suporte à visa (C

entro C
irúrgico, U

P
G

, M
aternidade e N

eonatal);
b)

C
ircuitos de ar condicionado em

 salas de suporte à vida (C
entro C

irúrgico, U
P

G
, M

aternidade e N
eonatal);

c)
C

ircuitos de ar condicionado de am
bientes não críticos;

d)
C

ircuitos de grandes cargas (lavanderia, cozinha, chuveiros elétricos);
e)

C
ircuitos de uso geral (tom

adas, com
putadores, equipam

entos hospitalares secundários);
f)

C
ircuitos de ilum

inação;

4.
O

s circuitos que atendem
 as principais cargas estarão suportados por concessionária e gerador:

a)
C

ircuitos de suporte à visa (C
entro C

irúrgico, U
P

G
, M

aternidade e N
eonatal);

b)
C

ircuitos de ar condicionado em
 salas de suporte à vida (C

entro C
irúrgico, U

P
G

, M
aternidade e N

eonatal);
c)

C
ircuitos de uso geral (tom

adas, com
putadores, equipam

entos hospitalares secundários);
d)

C
ircuitos de ilum

inação;

5.
A

o inicio da obra a C
O

N
T

R
A

T
A

D
A

 deverá fornecer a C
O

N
T

R
A

T
A

N
T

E
 a A

R
T

 (A
notação de R

esponsabilidade T
écnica), T

R
T

 
(T

erm
o de R

esponsabilidade T
écnica) ou R

R
T

 (R
egistro de R

esponsabilidade T
écnica) em

itidos respectivam
ente junto ao 

C
R

E
A

, C
F

T
 ou C

A
U

 devidam
ente assinada por um

 engenheiro, tecnólogo ou técnico form
ado em

 um
a das áreas de elétrica ou 

arquiteto com
 atribuição para in

stalações elétricas. D
evidam

ente registrados no respectivo conselho regional junto com
 a guia 

correspondente paga.

6.
P

ara correta interpretação deste projeto faz-se obrigatório a leitura do m
em

orial descritivo.
        7.     Instalar forro de gesso ou outro m

aterial para cobrir os eletroduto no teto.
        8.     T

odos os eletroduto ne vertical serão em
butidos na alvenaria das paredes.
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1.
N

orm
as técnicas pertinentes ao p

rojeto:

N
B

R
-5419/2015 

P
roteção contra descargas atm

osféricas (A
B

N
T

)
N

B
R

-5410/2004
Instalações E

létricas de B
aixa T

ensão (A
B

N
T

)
N

R
-10

          Instalações e S
erviços em

 E
letricidade (M

inistério do T
rabalho)

N
B

R
 13534 

Instalações elétricas em
 am

bientes assistências de saúde
N

B
R

 5460 
S

istem
as elétricos de potência - T

erm
inologia

N
B

R
 14039 

Instalações elétricas de m
édia tensão de 1,0kV

 a 36,2kV
N

B
R

-5349 
C

abos de C
obre N

u para F
ins E

létricos
N

B
R

-5419
P

roteção de E
strutura C

ontra D
escarga A

tm
osférica

N
B

R
 6146

Invólucros de equipam
entos elétricos - P

roteção -E
specificação

2.
O

s condutores não enterrados em
 solo e/ou piso deverão ser com

 isolam
ento do tipo 750V

 não halogenado, os condutores 
enterrados em

 solo e/ou piso deverão ser com
 isolam

ento do tipo 0,6/1K
v não halogenado

3.
A

 divisão dos circuitos levou em
 conta a função de cada equipam

ento, desta form
a tem

os os seguintes grupos de circuitos:
a)

C
ircuitos de suporte à visa (C

entro C
irúrgico, U

P
G

, M
aternidade e N

eonatal);
b)

C
ircuitos de ar condicionado em

 salas de suporte à vida (C
entro C

irúrgico, U
P

G
, M

aternidade e N
e

onatal);
c)

C
ircuitos de ar condicionado de am

bientes não críticos;
d)

C
ircuitos de grandes cargas (lavanderia, cozinha, chuveiros elétricos);

e)
C

ircuitos de uso geral (tom
adas, com

putadores, equipam
entos hospitalares secundários);

f)
C

ircuitos de ilum
inação;

4.
O

s circuitos que atendem
 as principais cargas estarão suportados por concessionária e gerador:

a)
C

ircuitos de suporte à visa (C
entro C

irúrgico, U
P

G
, M

aternidade e N
eonatal);

b)
C

ircuitos de ar condicionado em
 salas de suporte à vida (C

entro C
irúrgico, U

P
G

, M
aternidade e N

e
onatal);

c)
C

ircuitos de uso geral (tom
adas, com

putadores, equipam
entos hospitalares secundários);

d)
C

ircuitos de ilum
inação;

5.
A

o inicio da obra a C
O

N
T

R
A

T
A

D
A

 deverá fornecer a C
O

N
T

R
A

T
A

N
T

E
 a A

R
T

 (A
notação de R

esponsabilidade T
écnica), T

R
T

 
(T

erm
o de R

esponsabilidade T
écnica) ou R

R
T

 (R
egistro de R

esponsabilidade T
écnica) em

itidos respectivam
ente junto ao 

C
R

E
A

, C
F

T
 ou C

A
U

 devidam
ente assinada por um

 engenheiro, tecnólogo ou técnico form
ado em

 um
a das áreas de elétrica ou 

arquiteto com
 atribuição para instalações elétricas. D

evidam
ente registrados no respectivo conselho regional junto com

 a guia 
correspondente paga.

6.
P

ara correta interpretação deste projeto faz-se obrigatório a leitura do m
em

orial descritivo.
        7.     Instalar forro de gesso ou outro m

aterial para cobrir os eletroduto no teto.
        8.     T

odos os eletroduto ne vertical serão em
butidos na alvenaria das paredes.
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1.
N

orm
as técnicas pertinentes ao p

rojeto:

N
B

R
-5419/2015 

P
roteção contra descargas atm

osféricas (A
B

N
T

)
N

B
R

-5410/2004
Instalações E

létricas de B
aixa T

ensão (A
B

N
T

)
N

R
-10

          Instalações e S
erviços em

 E
letricidade (M

inistério do T
rabalho)

N
B

R
 13534 

Instalações elétricas em
 am

bientes assistências de saúde
N

B
R

 5460 
S

istem
as elétricos de potência - T

erm
inologia

N
B

R
 14039 

Instalações elétricas de m
édia tensão de 1,0kV

 a 36,2kV
N

B
R

-5349 
C

abos de C
obre N

u para F
ins E

létricos
N

B
R

-5419
P

roteção de E
strutura C

ontra D
escarga A

tm
osférica

N
B

R
 6146

Invólucros de equipam
entos elétricos - P

roteção -E
specificação

2.
O

s condutores não enterrados em
 solo e/ou piso deverão ser com

 isolam
ento do tipo 750V

 não halogenado, os condutores 
enterrados em

 solo e/ou piso deverão ser com
 isolam

ento do tipo 0,6/1K
v não halogenado

3.
A

 divisão dos circuitos levou em
 conta a função de cada equipam

ento, desta form
a tem

os os seguintes grupos de circuitos:
a)

C
ircuitos de suporte à visa (C

entro C
irúrgico, U

P
G

, M
aternidade e N

eonatal);
b)

C
ircuitos de ar condicionado em

 salas de suporte à vida (C
entro C

irúrgico, U
P

G
, M

aternidade e N
e

onatal);
c)

C
ircuitos de ar condicionado de am

bientes não críticos;
d)

C
ircuitos de grandes cargas (lavanderia, cozinha, chuveiros elétricos);

e)
C

ircuitos de uso geral (tom
adas, com

putadores, equipam
entos hospitalares secundários);

f)
C

ircuitos de ilum
inação;

4.
O

s circuitos que atendem
 as principais cargas estarão suportados por concessionária e gerador:

a)
C

ircuitos de suporte à visa (C
entro C

irúrgico, U
P

G
, M

aternidade e N
eonatal);

b)
C

ircuitos de ar condicionado em
 salas de suporte à vida (C

entro C
irúrgico, U

P
G

, M
aternidade e N

e
onatal);

c)
C

ircuitos de uso geral (tom
adas, com

putadores, equipam
entos hospitalares secundários);

d)
C

ircuitos de ilum
inação;

5.
A

o inicio da obra a C
O

N
T

R
A

T
A

D
A

 deverá fornecer a C
O

N
T

R
A

T
A

N
T

E
 a A

R
T

 (A
notação de R

esponsabilidade T
écnica), T

R
T

 
(T

erm
o de R

esponsabilidade T
écnica) ou R

R
T

 (R
egistro de R

esponsabilidade T
écnica) em

itidos respectivam
ente junto ao 

C
R

E
A

, C
F

T
 ou C

A
U

 devidam
ente assinada por um

 engenheiro, tecnólogo ou técnico form
ado em

 um
a das áreas de elétrica ou 

arquiteto com
 atribuição para instalações elétricas. D

evidam
ente registrados no respectivo conselho regional junto com

 a guia 
correspondente paga.

6.
P

ara correta interpretação deste projeto faz-se obrigatório a leitura do m
em

orial descritivo.
        7.     Instalar forro de gesso ou outro m

aterial para cobrir os eletroduto no teto.
        8.     T

odos os eletroduto ne vertical serão em
butidos na alvenaria das paredes.
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2.
O

s condutores não enterrados em
 solo e/ou piso deverão ser com

 isolam
ento do tipo 750V

 não halogenado, os condutores 
enterrados em

 solo e/ou piso deverão ser com
 isolam

ento do tipo 0,6/1K
v não halogenado

3.
A

 divisão dos circuitos levou em
 conta a função de cada equipam

ento, desta form
a tem

os os seguintes grupos de circuitos:
a)

C
ircuitos de suporte à visa (C

entro C
irúrgico, U

P
G

, M
aternidade e N

eonatal);
b)

C
ircuitos de ar condicionado em

 salas de suporte à vida (C
entro C

irúrgico, U
P

G
, M

aternidade e N
eonatal);

c)
C

ircuitos de ar condicionado de am
bientes não críticos;

d)
C

ircuitos de grandes cargas (lavanderia, cozinha, chuveiros elétricos);
e)

C
ircuitos de uso geral (tom

adas, com
putadores, equipam

entos hospitalares secundários);
f)

C
ircuitos de ilum

inação;

4.
O

s circuitos que atendem
 as principais cargas estarão suportados por concessionária e gerador:

a)
C

ircuitos de suporte à visa (C
entro C

irúrgico, U
P

G
, M

aternidade e N
eonatal);

b)
C

ircuitos de ar condicionado em
 salas de suporte à vida (C

entro C
irúrgico, U

P
G

, M
aternidade e N

eonatal);
c)

C
ircuitos de uso geral (tom

adas, com
putadores, equipam

entos hospitalares secundários);
d)
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ircuitos de ilum

inação;
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itidos respectivam
ente junto ao 

C
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E
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, C
F

T
 ou C

A
U

 devidam
ente assinada por um

 engenheiro, tecnólogo ou técnico form
ado em

 um
a das áreas de elétrica ou 

arquiteto com
 atribuição para in

stalações elétricas. D
evidam

ente registrados no respectivo conselho regional junto com
 a guia 

correspondente paga.

6.
P

ara correta interpretação deste projeto faz-se obrigatório a leitura do m
em

orial descritivo.
        7.     Instalar forro de gesso ou outro m

aterial para cobrir os eletroduto no teto.
        8.     T

odos os eletroduto ne vertical serão em
butidos na alvenaria das paredes.
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1.
N

orm
as técnicas pertinentes ao p

rojeto:

N
B

R
-5419/2015 

P
roteção contra descargas atm

osféricas (A
B

N
T

)
N

B
R

-5410/2004
Instalações E

létricas de B
aixa T

ensão (A
B

N
T

)
N

R
-10

          Instalações e S
erviços em

 E
letricidade (M

inistério do T
rabalho)

N
B

R
 13534 

Instalações elétricas em
 am

bientes assistências de saúde
N

B
R

 5460 
S

istem
as elétricos de potência - T

erm
inologia

N
B

R
 14039 

Instalações elétricas de m
édia tensão de 1,0kV

 a 36,2kV
N

B
R

-5349 
C

abos de C
obre N

u para F
ins E

létricos
N

B
R

-5419
P

roteção de E
strutura C

ontra D
escarga A

tm
osférica

N
B

R
 6146

Invólucros de equipam
entos elétricos - P

roteção -E
specificação

2.
O

s condutores não enterrados em
 solo e/ou piso deverão ser com

 isolam
ento do tipo 750V

 não halogenado, os condutores 
enterrados em

 solo e/ou piso deverão ser com
 isolam

ento do tipo 0,6/1K
v não halogenado

3.
A

 divisão dos circuitos levou em
 conta a função de cada equipam

ento, desta form
a tem

os os seguintes grupos de circuitos:
a)

C
ircuitos de suporte à visa (C

entro C
irúrgico, U

P
G

, M
aternidade e N

eonatal);
b)

C
ircuitos de ar condicionado em

 salas de suporte à vida (C
entro C

irúrgico, U
P

G
, M

aternidade e N
e

onatal);
c)

C
ircuitos de ar condicionado de am

bientes não críticos;
d)

C
ircuitos de grandes cargas (lavanderia, cozinha, chuveiros elétricos);

e)
C

ircuitos de uso geral (tom
adas, com

putadores, equipam
entos hospitalares secundários);

f)
C

ircuitos de ilum
inação;

4.
O

s circuitos que atendem
 as principais cargas estarão suportados por concessionária e gerador:

a)
C

ircuitos de suporte à visa (C
entro C

irúrgico, U
P

G
, M

aternidade e N
eonatal);

b)
C

ircuitos de ar condicionado em
 salas de suporte à vida (C

entro C
irúrgico, U

P
G

, M
aternidade e N

e
onatal);

c)
C

ircuitos de uso geral (tom
adas, com

putadores, equipam
entos hospitalares secundários);

d)
C

ircuitos de ilum
inação;

5.
A

o inicio da obra a C
O

N
T

R
A

T
A

D
A

 deverá fornecer a C
O

N
T

R
A

T
A

N
T

E
 a A

R
T

 (A
notação de R

esponsabilidade T
écnica), T

R
T

 
(T

erm
o de R

esponsabilidade T
écnica) ou R

R
T

 (R
egistro de R

esponsabilidade T
écnica) em

itidos respectivam
ente junto ao 

C
R

E
A

, C
F

T
 ou C

A
U

 devidam
ente assinada por um

 engenheiro, tecnólogo ou técnico form
ado em

 um
a das áreas de elétrica ou 

arquiteto com
 atribuição para instalações elétricas. D

evidam
ente registrados no respectivo conselho regional junto com

 a guia 
correspondente paga.

6.
P

ara correta interpretação deste projeto faz-se obrigatório a leitura do m
em

orial descritivo.
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